
ล ำดับท่ี
พ้ืนท่ีเขตไฟฟ้ำ

ท่ีเกิดเหตุกำรณ์

ประเภทพ้ืนท่ี

ท่ีเกิดเหตุกำรณ์
วันท่ีเกิดเหตุกำรณ์ เวลำท่ีเกิดเหตุกำรณ์ วันท่ีแก้ไขเหตุกำรณ์ เวลำท่ีแก้ไขเหตุกำรณ์

ระยะเวลำไฟฟ้ำ

ดับ (นำที)

จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ี

ได้รับผลกระทบ (รำย)

จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ีได้รับ

ผลกระทบ*ระยะเวลำท่ีเกิดไฟฟ้ำ

ดับ (รำย-นำที)

สำเหตุไฟฟ้ำดับ
ประเภทเหตุกำรณ์ 1

(Planned/Unplanned)

ประเภทเหตุกำรณ์

 2

(ท่ัวไป/ตำมข้อ 7)

ประเภทเหตุกำรณ์ 3

(อยู่ใน/นอกขอบเขตควำมรับผิดชอบ

ของผู้รับใบอนุญำต)

กำรแก้ไขปัญหำ

กำรรำยงำนต่อ

ส ำนักงำน 

กกพ.

1 มาบตาพุด โรงงาน 30/04/2566 12:49 น. 30/04/2566 13:50 น. 60 11 660
ปัญหาจากการไฟฟ้า

ภูมิภาค
Unplanned ท่ัวไป

อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับ
ใบอนุญาต

เร่ิมเดินเคร่ืองจักรใหม่ -

2 มาบตาพุด โรงงาน 5/05/2566 14:00 น. 5/05/2566 14:20 น. 20 11 220
ปัญหาจากการไฟฟ้า

ภูมิภาค
Unplanned ท่ัวไป

อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับ
ใบอนุญาต

เร่ิมเดินเคร่ืองจักรใหม่ -

ข้อมูลสถิติเหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับ (คร้ัง)


